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BEZEICHNUNG KIGA Kollnbrunn - Bestandsgebaude

Gebaude(-teil) Wohnen

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
Strale Pirawarther Strae 11
PLZ/Ort 2222 Bad Pirawarth
Grundstucksnr.

Baujahr 1893
Letzte Veréanderung
Katastralgemeinde Kollnbrunn
KG-Nr. 06010
Seehohe 195 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRer: Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen

HWB Ref,SK PEB sk CO2sk f GEE

BelEB: Der Beleuck rf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt
und icht dem Energlebedarf 2 nulzungsgerechten Beleuchtung.

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten R
ohne Bertcksichtigung allfélliger Ertrage aus Wamertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebadudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und

Warmwasserwéarmebedarf die Verluste des geb&udetechnischen Systems beriicksichtigt,

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist as flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren infjenren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfas$t zusatzlich zum Heizenergiebedarf den

Haushaltsstrombedarf, abzugllch all alllger Endenergleertrage und zuziglich eines dafir
r digen Hilfsenergiebed: r Ei bedarf entspricht jener Energiemenge,

dazu zahlen insbesondere die Verluste der Wamebereitstellung, der Warmeverteilung, der  die eingekauft werden muss (Liefergnergiebedarf).

Wérmespeicherung und der Wérmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.
KB: Der Kulhlbedarf ist jene Warr welche aus den Rdumen abgefiihrt werden

muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren

inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kuhlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kahlbedarf die Verluste des
Kahlsy und der Kéltebereil g b ttigt.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebgdarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Priméarenergigbedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht emeuerbaren (PEBILHIL) Anteil auf.

CO2: Gi t End darf L hnende Kohl
elnschllem ich jener fr Vorketten,

xidemi!

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an,

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wammeschutz® des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und nach Mafgabe der NO BTV 2014. Der Ermittiungszeitraum fir die Konversionsfaktoren far Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur DI Christian Mang

21.02.2019



Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

(@ ] = P— OlB-Richtlinie 6
MATTURER QATERHASC Ausgabe Méarz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 700,25 m* = charakteristische Lange 37 23T m mittlerer U-Wert 1,077 Wim?K
Bezugsflache  56020m* | Klimaregion N LEK -Wert 3%
Brutto-Volumen “ 2.754,76 m*  Heiztage 218 d Art der Luftung irFensterIi]ftung
Gebaude-Hiillflache ' 1.163,02m?  Heizgradtage ;’ 3485 Kd ~ Bauweise "mittelschwere
Kompaktheit (A/V) ' 0,42 1/m  Norm-AuRentemperatur -13,7 °C  Soll-Innentemperatur - 2°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB Retrk | 154,58 = KkWhima
AuBeninduzierter Kihlbedarf | A KB* re { 0,00 = kWh/m'a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB rx 218,60  kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor = k.A. foee { 1,522
Erneuerbarer Anteil kA

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 112.981  kWhla HWB gefisk | 161,34 kWhim?a
Heizwérmebedarf 107.575  kWh/a HWB s« | 15362  kWhim?a
Warmwasserwarmebedarf 3.296 ' kWhia WWWB | 471 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 123.726  kWhla HEB sk C 176,69  kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen Gy [ 1,12
Kuhlbedarf 0  kWh/a KB sk i 0,00  kWh/m?a
Kihlenergiebedarf 0 kwha '  KEBs« ( 0,00  kWh/m®a
Energieaufwandszahl Ktihlen emwzk 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWh/a BefEB sk 0,00 kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf 17.366  KWh/a BelEB [ 2480 kWhim#a
Betriebsstrombedarf . 17.252  kWhla BSB 2464 kWhima
Endenergiebedarf | 158344 kWhia EEB s« 22613 kwhima
Primarenergiebedarf  211.033  kWh/a PEB s« 301,37 kWhima
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 190487  kWhla PEBnemsk 272,03 kWhima
Primarenergiebedarf erneuerbar : 20546 kWh/a '|=>E[3‘,,,.,,SK | 29,34  kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen (optional) 38762 kgla CO2 s« | 5535 kg/mta
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foct L 1543
Photovoltaik-Export 0 KkWh/a PV exportsk [ 0,00  kWhima
ERSTELLT

GWR-Zahl | Ersteller m .

Ausstellungsdatum 21.02.2019 Unterschrift !f

Gultigkeitsdatum - 20.02.2029 ’é‘
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingan, phrar(iqtér{kdnhen'bsi tatsdchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der:age hinsichtlich ihrer Enerdiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.
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