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INSTITUT FOR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG KIGA Kollnbrunn - Zubau - 26cm WDVS

Gebaude(-teil) Wohnen

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
StralRe Pirawarther Strae 11
PLZ/Ort 2222 Bad Pirawarth
Grundstucksnr.

Baujahr 2019
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Kolinbrunn
KG-Nr. 06010
Seehdhe 195 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRer: Der Referenz-H bedarf ist jene W ge, die in den Réumen
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bedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegt
und pricht dem Ei rf zur nutzt hten Beleuchtung.

BelEB: Der Bel

A

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten F
ohne Berucksmhllgung allfélliger Ertrage aus Wamertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der W bedarf ist in Abhangigkeit der Gebdudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebdud .nlschen Syst

Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hllfsenergle

KB: Der Kilhlbedarf ist jene War \ge, welche aus den Rd4umen abgefahrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kilhlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kahlsystems und der Kéltebereitstellung bertcksichtigt.

berticksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmeb g, der Wi rteilung, der

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allflliger Endenergieertrage und zuzdglich eines dafar
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenerglebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Liefe gl rf).

faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieftlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBen) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.emn.) Anteil auf.
C0O2: G te den End iebedarf
einschlieRlich jener far Vorketten,

hnende Kohlendioxidemissionen,

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz” des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb4uden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum far die Konversionsfaktoren fur Priméarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden bliche Allokationsregeln unterstelit.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 972,98 m*  charakteristische Lange f' 212 m mittlerer U-Wert 0,191 W/mK
Bezugsflache 778,38 m*  Klimaregion ‘ N LEK-Wert 13,92
Brutto-Volumen | 4.246,02 m*  Heiztage ‘ 218 d Art der Luftung /Fensterluﬂung
Gebaude-Hullflache 7 2.005,38 m* = Heizgradtage 3485 Kd ~ Bauweise | mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m  Norm-AuRentemperatur -13,7 °C  Soll-Innentemperatur ’ 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf " erfiillt 49,22 kWh/m?2a 2 HWB Rrefrk ‘ 29,14 kWh/m?a
AuReninduzierter Kthlbedarf 4 ¢i11¢ 1,00 kWhima = < KB*r | 0,94 ' kWh/ma
End-/Lieferenergiebedarf erfiillt (alternativ zu f oee) 130,50 kWhim?a = E/LEBrk 81,34 | kWhim®a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor = ohne Anforderungen fcee 0,524
Erneuerbarer Anteil " erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 30.056  kWhl/a HWB ref,sk . 30,89 kWh/m?a
Heizwérmebedarf 25354 kWhia HWB s« 26,06 KWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 4580 kWhia WWWB 471  kWh/m?a
Heizenergiebedarf 32790 kWhia HEB s« [ 33,70  kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen izt | 1,10
Kihlbedarf - 29.077 KkWhla "~ KBs 2988  KkWhim?a
Kuhlenergiebedarf ' 0 kWhia KEB s« 0,00  KWhim®a
Energieaufwandszahl Kiihlen eAWZK i 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf ( 0 KWhia BefEB s« ’ 0,00 KkWh/ma
Beleuchtungsenergiebedarf 24130 kWhla BelEB T 2480 kWh/ma ‘
Betriebsstrombedarf 23972 KkWhla BSB 2464 KWhina
Endenergiebedarf . 80.652 kWhia EEB s« 82,89 = kWhim?a
Primérenergiebedarf 141.292  kWhla PEB s« 145,22 © kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar  108.422 kwh/a PEB nem,sk 111,43 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 32870 KWhia : PEB em.sk 33,78 kWhima
Kohlendioxidemissionen (optional) 22750 kgla CO2 sk [ 23,38« kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fore [ 0,522
Photovoltaik-Export 0 kWhla PV Export;sk 0,00  kWh/m?a
ERSTELLT ‘
‘
GWR-Zahl Ersteller |
Ausstellungsdatum 21.02.2019 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 20.02.2029
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eing: g\s'pér'aniete} kénnen bei tatsdchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.
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