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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBR.s: Der Referenz-Helzwlirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R&umen
bereilgestellt werden muss, um diese auf einer normaliv geforderten Raumtemperatur,
ohne Bertcksichtigung allfalliger Erirage aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abh&ngigkeit der Geb&udekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusélzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Syslems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereilstellung, der Warmeverteilung,

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kilhlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefohrt werden

muss, um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kiihlenerglebedarf werden zusatzlich zum Kahlbedarf die Verluste des
Kahisystems und der Kéltebereilstellung berGcksichligt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
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BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusétziich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifalligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchlungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieerirage und zuziglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quolient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich allfslliger Endenergieertrdge und zuziglich des dafuir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseils einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenerglebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorkelten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren {(PEB nem) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden &quivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima st das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zenlralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wérmeschutz* des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermilllungszeitraum for die Konversionsfaktoren for Prim&renergie und Kohlendioxidemissionen ist for Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstelit.
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Datenblatt GEQ
Volksschule Bad Pirawarth

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 86  fgeg,sk 0,91

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.701 m? charakteristische Lange I; 2,03 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  8.451 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,49 m-*
Gebéudehiiliflache Ag 4.163 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Einreichplanung+Bestandsaufnahme

Bauphysikalische Daten: Bestandsaufnahme

Haustechnik Daten: Bestandsaufnahme ’
Haustechniksystem

Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Luftung: Fensterliiftung, Nassraumliifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 /ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtiinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information Giber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebéude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

| |
OB, OIB-Richtlinie 6
sur i pasreei. Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfldche (BGF) 1.701,6 m? Heiztage 257d Art der Luftung Fensterltftung
Bezugsflache (BF) 1.361,2 m? Heizgradtage 3.668 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 8.450,5 m® Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebé&ude-Hullfldche (A) 4.162,6 m* Norm-Auf3entemperatur -13,6°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,49 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lénge (Ic) 2,03m mittlerer U-Wert 0,41 Wim?K WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 30,21 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kéltebereilstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwirmebedarf HWBReirk = 76,5 kWh/m*a
Heizwérmebedarf HWBRrk = 80,9 kWh/m3a
AuReninduzierter Kihlbedarf KB*Rk = 2,2 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBrk = 135,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,90

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRefsk = 146.712 kWh/a HWBReisk = 86,2 kWh/im?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 155.148 kWhl/a HWBsk = 91,2 kWh/im*a
Warmwasserwarmebedarf Quw = 4.577 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quessk = 215.608 kWh/a HEBsk = 126,7 kWh/m*a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanzww = 3,30
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,37
Energieaufwandszahl Heizen eanzH = 143
Betriebsstrombedarf Qpsg = 3.577 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kuhlbedarf Qkesk =  38.313 kWh/a KBsk = 22,6 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf QkeBsk = - kWhfa KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eanzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QeefeBSK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/im?a
Beleuchtungsenergiebedarf QgeleB = 33.757 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 252.943 kWh/a EEBsk = 148,7 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf Qpessk = 298.232 kWh/a PEBsk = 175,3 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar Qpenem.sk = 275.219 kWh/a PEBnem.,sk = 161,8 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar Qpegemn.sk =  23.013 kWh/a PEBem.sk = 13,5 kWh/m*a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk =  61.722 kgla COzeqsk = 36,3 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,91
Photovoltaik-Export QpvEsk = - kWh/a PVE expoRrT,sk = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin

Ausstellungsdatum 29.06.2023

Gultigkeitsdatum 28.06.2033 Hnterschiil

Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheilen unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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